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Ｍ-０１工 事 概 要 書

工 事 概 要 書

工事位置：仙台市青葉区荒巻字青葉６－６　（東北大学青葉山１団地構内）

建物名称：工学系総合研究棟

建物概要　１）工　　種：既設

２）構　　造：鉄骨、鉄筋コンクリート造、地上１３階、地下１階

　東北大学（青葉山１）工学系総合研究棟ＧＨＰ空調屋外機修繕工事

工事名称：東北大学（青葉山１）工学系総合研究棟ＧＨＰ空調屋外機修繕工事

４）延べ面積：20,782ｍ2
３）建築面積： 1,703ｍ2

１台あたり交換部品

コンプレッサー（リビルト品）

Ｏリング　Ｇ４５

Ｏリング　Ｇ３０

Ｖベルト

ヒーター

冷凍機油

フロンガス　Ｒ４０７Ｃ

型式及び製品番号は便宜上、ヤンマー品番とし、同等品とする。

冷凍機油及びフロンガスＲ４０７Ｃは、参考数量とする。

No.162008-22A01

No.162008-22860

No.162008-22810

No.162008-24500

No.162008-66250

No.175339-95100

１

１

１

１

２

４

３５

台

個

個

本

個

Ｌ

kg

型 番 数量 単位

工事概要：

交換部品数量等については、以下のとおりとする。

屋外機（各１台）２台の圧縮機交換及び、これに伴う消耗部品の交換を行う。

人間環境系

青葉山特高変電所

未来科学技術

共同研究センター
産業研究館

厚生施設

実験棟

講義棟 化学バイオ系

テニスコート

プール

高圧実験室 北実験棟

北研究棟

電気系実験研究棟電子・応物系

工　場

図書館

講義棟

精密Ｂ

松　林

機械Ａ

東食堂

機械系(２号館)

環境科学研究科研究棟

機械系開閉所

破壊制御ｼｽﾃﾑ

実験棟

発電機室500KVA

研究実験棟

機械・知能系

応用研究施設

破壊力学

ﾏﾃﾘｱﾙ・開発系

マイクロナノマシニング

No.

インキュベーション施設

駐車場

工学系

総合研究棟

中央棟

青葉山ﾎﾞｲﾗ室

青葉山会館
青葉記念会館

管理棟

Ｂｏｏｏｋ

車庫

機械系(１号館)

量子ｴﾈﾙｷﾞｰ実験研究棟

ﾃﾆｽｺｰﾄ

ＲＩ実験棟

高速中性子実験室

X10X9X8X7X6X5X3 X4X2X1

Y1

Y2

Y3

Y4

X1 X2 X4X3 X5 X6 X7 X8 X9 X10

　７階

１２階

修繕後、窒素ガスによる気密試験を行なった後フロンガスの充填を行う。

本工事室外機（６階） ＹＮＺＰ５６０Ｆ１Ｎ

６階(ＡＣ－０６４)、１２階(ＡＣ－１２２)の空調屋外機２台の修繕を行う。

６階南側空調屋外機置場と１２階北側空調屋外機置場に設置のＧＨＰ空調

型式：ＹＮＺＰ５６０Ｆ１Ｎ

本工事室外機（１２階） ＹＮＺＰ５６０Ｆ１Ｎ


