
冬季主風向

夏期主風向

凡例

：工事建物

工事場所

ＲＩ実験棟

青葉山１団地　配置図　S=Non Scale

【事業概要】
・本建物のRI廃棄物室の拡張及び地中埋設貯留槽を地上化することで、安全性、

　メンテナンス性を向上させ、持続性のある実験棟として再生整備を行う。

・実験室の狭隘化や建物の劣化、ライフラインの老朽化、陳腐化した施設の研究

　環境改善を図る。

【建物概要】

【工事概要】

構　　造：鉄筋コンクリート造

階　　数：地上1階

建物名称：RI実験棟（改修）

建築面積：529㎡

延べ面積：561㎡

構　　造：鉄筋コンクリート造

階　　数：地上1階

階　　数：地下1階

建築面積：－㎡

延べ面積：39㎡

建物名称：埋設貯留槽（改修）

建物名称：貯留槽棟（新営）

構　　造：鉄骨造

建築面積：84㎡

延べ面積：84㎡

工事場所：宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉6番6号(東北大学青葉山1団地構内

工事内容

  《工事概要》東北大学（青葉山1）実験研究棟（放射性同位元素実験室等）改修その他電気設備工事

・電灯設備（照明・コンセント）／幹線・動力設備／受変電設備（屋外）

・構内情報通信網設備／構内交換設備／映像・音響設備

・拡声設備／誘導支援設備／テレビ共同受信設備／防犯・入退室管理設備

・火災報知設備／集中検針装置

・構内配電線路／構内通信線路

　騒音・振動作業の発生に対する制限がある。具体的な日時については監督職員

　との協議による。

・停電、断水及び通信不通を伴う作業を行う場合は、監督職員と協議の上、

・RI取扱施設のため作業前に発注者より「安全教育」を行う。

・工事期間中、大学行事及び入試等により工事の中止（予定日数10日程度）及び

【施工条件】

機械設備工事　一式

【別途工事】
建築工事　　　一式

　作業計画書を提出し、本学の指定する土日祝日に行うこと。

　また、作業開始日の1ヶ月以上前に承諾を受けること。

完成期限：令和7年3月31日（財政法の定めによる承認を得られた場合）

・太陽光発電　20ｋW

　として整備する。

・Nearly ZEB化を行い、省エネルギー化やカーボンニュートラルに資する施設

・改修範囲内での撤去等の作業は、令和6年8月開始を予定している。
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  《工事概要》東北大学（青葉山1）実験研究棟（放射性同位元素実験室等）改修その他電気設備工事

参考図
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０１
A1:1/100

A3:1/200

撤去記号凡例　※特記なき場合既存のまま

床下地

床下co1

床下co2

床下mo1

床下wo1

床下wo2

床仕上

床仕mo1

床仕vs1

ｺﾝｸﾘｰﾄ

ｼﾝﾀﾞｰｺﾝｸﾘｰﾄt200

木床組 H100 + 耐水合板t9

鋼製床下地 + ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt20 + 合板t
12
 仕上高H195

ﾓﾙﾀﾙ(防塵処理)

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(溶接工法)t2.0 (ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)

床仕vs2 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(一般工法)t2.0 (ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)

間仕切りを撤去する部分を示す

  【改修前】平面図、屋根伏図
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排風機室

Ｄ

Ａ

Ｂ

Ｃ

１ ２ ３ ４ ５ ６

床:

巾木:
壁:

汚染除去室

床仕vs1
巾v1h100

壁下co
壁仕pl2

 [既存]

 [既存]

 [撤去]
 [撤去]

 [撤去]

巾v2h100 [撤去]
流

巾v2h100 [撤去] 巾v2h100

床:

巾木:
壁:

床仕vs1
巾v1h100

壁下co
壁仕pl2

 [既存]
 [撤去]

 [撤去]
 [既存]
 [撤去]

第二物理実験室

巾v2h100

第二測定室

床:

巾木:
壁:

床仕vs1
巾v1h100

壁下co
壁仕pl2

床:

巾木:
壁:

床仕vs1
巾v1h100

壁下co
壁仕pl2

 [既存]
 [撤去]

 [撤去]
 [既存]
 [撤去]

第二化学実験室

 [撤去]

巾v2h100
 [撤去]

 [撤去]

学生実験室

床:

巾木:
壁:

床仕vs1
巾v1h100

壁下co
壁仕pl2

 [既存]
 [撤去]

 [撤去]
 [既存]
 [撤去]

床:

巾木:
壁:

床仕vs1
巾v1h100

壁下co
壁仕pl2

 [既存]
 [撤去]

 [撤去]
 [既存]
 [撤去]

第三化学実験室

壁下w [撤去]
 [撤去]壁仕bo1

壁下w
壁仕bo1

 [撤去]
 [撤去]

床:

巾木:
壁:

床仕vs1
巾v1h100

壁下co
壁仕pl2

 [既存]

 [既存]

貯蔵室

床:

巾木:
壁:

床下co2
床仕mo1

巾mo100
壁下co
壁仕mo1

 [撤去]
 [撤去]

 [撤去]
 [既存]
 [撤去]

機械室

床:

巾木:
壁:

床仕vs1
巾v1h100

壁下co
壁仕pl2

 [既存]
 [撤去]

 [撤去]
 [既存]
 [撤去]

廊下

壁下w
壁仕bo4

壁仕bo3

 [撤去]
 [撤去]

 [撤去] 床:

巾木:
壁:

床仕vs2
巾v2h100

壁下co
壁仕pl1

 [既存]
 [撤去]

 [撤去]
 [既存]
 [撤去]

管理室

床:

巾木:
壁:

床仕vs1
巾v1h100

壁下co
壁仕pl2

 [既存]
 [撤去]

 [撤去]
 [既存]
 [撤去]

脱衣室

SUS流し1 [撤去]
SUSﾊﾟｲﾌﾟ棚 [撤去]

SUS流し2 [撤去]

床:

巾木:
床仕vs1

巾v1h100

 [既存]
 [撤去]

 [撤去]
壁:壁下co

壁仕pl2
 [既存]
 [撤去]

第一化学実験室

SUS流し2 [撤去]

床:

巾木:
床仕vs1

巾v1h100

 [既存]
 [撤去]

 [撤去]

第一物理実験室

壁:壁下co
壁仕pl2

 [既存]
 [撤去]

SUS流し2 [撤去]

SUS流し2 [撤去]

SUS流し2 [撤去]

SUS流し2 [撤去]

SUS流し2 [撤去]

SUS流し2 [撤去]SUS台 [撤去]

SUS流し2 [撤去]

SUS流し2 [撤去]

SUS流し2 [撤去] SUS流し2 [撤去]

SUS流し2 [撤去]

床:

巾木:
壁:

床仕vs1
巾v1h100

壁下co
壁仕pl2

電気炉室

 [既存]
 [撤去]

 [撤去]
 [既存]
 [撤去]

SUS流し2 [撤去]

廃棄物室
床:

床仕vs1
 [既存]

巾v1h100巾木:
壁:壁下co

壁仕pl2
 [既存]

貯蔵庫
 [既存]

SUS流し2 [撤去]

床点検口 [撤去] 床点検口 [撤去] 床点検口 [撤去]

室名札
 [撤去]

室名札
 [撤去]

室名札
 [撤去]

室名札
 [撤去]

室名札
 [撤去]

室名札
 [撤去]

 [撤去] [撤去]
室名札
 [撤去]

室名札
 [撤去]

SUS流し2 [撤去]

 [撤去]
室名札

 [撤去]
室名札

 [撤去]
室名札

 [撤去]
室名札

脱衣棚

室名札×2 室名札×2 室名札
 [撤去]

 [撤去]

ｶﾞｽ台 [撤去]

流し台 [撤去]

ﾀﾗｯﾌﾟ [撤去]

改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水(かぶせ工法、旧防水層2層)
[撤去、旧防水層2層とも]

Ｂ

Ｃ

Ａ

Ｄ

５屋根伏図

平面図

塔屋屋根伏図

基礎A 基礎A基礎B 基礎C

下足棚 [撤去]

壁仕bo1
壁下w [撤去]

 [撤去]

壁下st65 [撤去]
壁仕bo3 [撤去]

壁下st65 [撤去]

玄関ﾎｰﾙ

床:

巾木:
床仕vs1

巾v1h100

 [既存]
 [撤去]

 [撤去]
壁:壁下co

壁仕pl1
 [既存]
 [撤去]

ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板 [撤去]

 [撤去]壁仕bo3
壁下st65 [撤去]

床:床下wo2
床仕vs1

 [撤去]
 [撤去]

巾木:巾v1h100
壁:壁下co

壁仕pl1
 [既存]
 [撤去]

女子便所(前室)

 [撤去]

床:

女子便所(ﾕﾆｯﾄﾄｲﾚ)

 [撤去]床仕vs3

ﾕﾆｯﾄﾄｲﾚ(上記以外) [撤去]

床仕ur1

巾木

巾v1h100

巾v2h100

巾mo100

巾ur300

壁下地

壁下co

壁下cb

壁下w

壁下st**

壁仕上

壁仕pl1

壁仕pl2

壁仕mo1

壁仕bo1

壁仕bo2

壁仕bo3

ｳﾚﾀﾝ塗膜防水

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(溶接工法)t2.0 H100 (ｱｽﾍﾞｽﾄ含有) 

ﾋﾞﾆﾙ巾木 H100(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)

ﾓﾙﾀﾙ巾木 H100

ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 H300

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ t150

**は幅を示す

ﾌﾟﾗｽﾀｰ EP-G塗

ﾌﾟﾗｽﾀｰ 汚染防護塗料

ﾓﾙﾀﾙ塗

石こうﾎﾞｰﾄﾞt12 + ﾌﾟﾗｽﾀｰ 汚染防護塗料

ｹｲｶﾙ板t8 NAD塗

GB-Rt12.5 + 9.5 EP-G塗

壁仕cu1

壁仕ur1

壁仕pa1

銅ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙΦ9×□19

ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 H900

NAD塗

その他

下足棚 木製下足棚 W2400×D400×H1200

壁仕bo4 GB-Rt12.5 EP-G塗

床仕vs3 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(一般工法)t2.0

木軸組 + 木胴縁(ｽﾗﾌﾞまで)

軽量鉄骨壁下地(ｽﾗﾌﾞまで)

SUS流し1

SUSﾊﾟｲﾌﾟ棚

SUS流し2

SUS台

床点検口

室名札

脱衣棚

SUS流し L2150×D550×H300

SUSﾊﾟｲﾌﾟΦ15×4 L2150×D400

SUS流し L850×D550×H200

SUS流し L6000×D600×H200

鋼製床点検口 □450

室名札 ｱｸﾘﾙ製 W300×H100

木製脱衣棚 W1000×D400×H500

板厚t24 3段6列

ｺﾝｸﾘｰﾄ下地(底盤：t120～150、ｴﾌﾟﾛﾝ：t100×H200)

ｺﾝｸﾘｰﾄ下地(底盤：t120～150、ｴﾌﾟﾛﾝ：t100×H200)

ｺﾝｸﾘｰﾄ下地(底盤：t120～150)

貯蔵庫

ﾕﾆｯﾄﾄｲﾚ

ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板

ｺﾝｸﾘｰﾄ製貯蔵庫 鉛充填SUS扉

FRP製ﾕﾆｯﾄﾄｲﾚ 800×1200×H1900

ﾃﾗｿﾞ甲板 t20 L900×W120

W900×H1100

板厚t24 1段2列

ﾗｲﾆﾝｸﾞ1

ﾗｲﾆﾝｸﾞ1 [撤去]

流し台

ｶﾞｽ台

流し台 L1200×D600×H750

ｶﾞｽ台 L600×D600×H500

※建具撤去・改修の詳細は建具表による

※躯体撤去・閉塞の寸法・詳細は構造図による

※天井撤去・改修の詳細は天井伏図による

ﾀﾗｯﾌﾟ

枠:L-50×50×6、足掛け:Φ12@350

鋼製ﾀﾗｯﾌﾟ L3600

ﾗｲﾆﾝｸﾞ2
W1400×H1200

軽量鉄骨壁下地 + ｹｲｶﾙ板t12(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有) EP-G塗

軽量鉄骨壁下地 + ｹｲｶﾙ板t8(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有) NAD塗

床:

巾木:
壁:

床仕vs2
巾v2h100

壁下co
壁仕pa1

 [既存]
 [撤去]

 [撤去]
 [既存]
 [塗膜除去]

ＷＣ

ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板 [撤去]
 [撤去]

床:

ｼｬﾜｰ室

壁
下

st
6
5

 
[撤

去
]

壁
仕

bo
2 

[
撤

去
]

ﾗｲﾆﾝｸﾞ2

排気塔:鋼板製 700×700×H3000 SOP塗

ｺﾝｸﾘｰﾄの上 ﾓﾙﾀﾙ塗

床下mo1

巾木:

床下mo1
床仕ur1

巾ur300

 [既存]
 [撤去]

 [撤去]

壁仕pl2 [撤去]
壁:

腰壁:壁下co [既存]
壁仕ur1 [撤去]

壁下co [既存]

床下mo1

床下mo1

床下mo1

床下mo1 床下mo1 床下mo1

床下mo1

床下mo1

床下mo1

床下mo1

床下mo1

床下mo1
床下mo1

床下mo1

床下mo1

第一測定室
床:

巾木:
壁:

床下wo1
床仕vs1

－
壁下w
壁仕cu1

 [撤去]
 [撤去]

 [撤去]
 [撤去]

床下mo1床:  [撤去]

排気塔:鋼板製 1000×1000×H3000
一部撤去(機械設備)
残置部分 [塗膜除去]

残置部分 [塗膜除去]
一部撤去(機械設備)

SUS製煙突 一部撤去(機械設備)

 [既存]
 [既存]

 [既存]

 [既存]
 [既存]

 [既存]
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新設屋外階段

1,250 1,250

S

300kg 300kg 300kg

200kg 200kg
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100kg

200kg

100kg 275kg

275kg

S

275kg

320kg

300kg

200kg

300kg

300kg

200kg200kg

200kg6,000kg

女子WC

制御盤基礎

管理室

S1実験室
S2実験室

S3実験室

廊下

貯蔵室

N2実験室

暗室

室外機基礎廻り

下地調整(ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ)の上、

天端：ｳﾚﾀﾝ系塗膜防水(X-2)

排風機室

鉄骨塗装 改修

５

塔屋屋根伏図屋根伏図

平面図

  【改修後】平面図、屋根伏図

点検口塞ぎ

基礎A 基礎B 基礎A 基礎C

改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水(M3AS工法、AS-J1)

立上：改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水(AS-J1) 端部ｱﾙﾐ押え金物、

ﾎﾟｰﾁ

間
仕

切
り

 
[新

設
]

間仕切り [新設]

N3-1実験室

間
仕

切
り

 
[新

設
]

壁ｺﾝｸﾘｰﾄ増し打ち

壁
ｺﾝ

ｸﾘ
ｰ
ﾄ増

し
打

ち

間
仕

切
り

 [
新

設
]

床・壁・天井 下地・仕上 [新設]

汚染検査室
床・壁・天井

下地・仕上 [新設]

床嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄ [新設]
間仕切り [新設]

玄関ﾎｰﾙ
床・壁・天井
下地・仕上 [新設]

床・壁・天井
下地・仕上 [新設] 床・壁・天井

下地・仕上 [新設]

床・壁・天井
下地・仕上 [新設] 床・壁・天井

下地・仕上 [新設]

床・壁・天井

準備室

下地・仕上
 [新設]

廃棄物室2

床・壁・天井

下地・仕上 [新設]

床・壁・天井
下地・仕上 [新設]

廃棄物室1

下地・仕上
 [新設]

下地・仕上
 [新設]

N3-2実験室

床・壁・天井
下地・仕上 [新設]

床・壁・天井
下地・仕上 [新設]

床・壁・天井
下地・仕上 [新設]

N3実験室

床・壁・天井
下地・仕上 [新設]

床・壁・天井
下地・仕上

 [新設]N1実験室

床・壁・天井
下地・仕上 [新設]

床ﾀｲﾙ [新設]

素地こしらえ(B種)の上、DP(1級)塗

新設塞ぎ板:鋼板製 1000×1000

下地調整(RB種)の上、DP(1級)塗

排気塔既存部分:鋼板製 1000×1000×H3000

素地こしらえ(B種)の上、DP(1級)塗

新設塞ぎ板:鋼板製 700×700

下地調整(RB種)の上、DP(1級)塗
排気塔既存部分:鋼板製 700×700×H3000

SUS製煙突塞ぎ(機械設備)

粉

粉Ｃ

粉

Ｃ Ｃ Ｃ 粉

粉

粉

粉

粉

粉 粉粉間仕切り [新設]

粉

粉

粉

粉

Ｃ

粉
：粉末消火器(ABC10型、既存再利用)

：二酸化炭素消火器(7型、既存再利用)

天井
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5
,1

9
0

4
,
86

0

2
,0

0
0

3,
05

0
1
40

2
,9

5
0

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

40,000

4,050 4,050 3,9503,950

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

4,000 4,000

40,000

6,
0
00

2,
00

0
5,

0
00

1
3,

0
00

6,
0
00

2,
00

0
5,

0
00

1
3,

0
00

1
,
68

0
82

0
2,

50
0

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

40,000

4,000 4,0005,880 2,120

2
,4

70
2
,
53

0

3,455 4,545

39
5

5,
60

5

1,
40

0

2,400

3,000 5,000

1,345 630

3,9004,100

1,
0
00

1
,1

60
1
,7

4
0

1,
1
00

1,275 205

4,050 4,050

8,100

1
4
0

2
,0

0
0

3,
05

0

5
,1

9
0

2,390 3,340 2,390 4,390

1,
7
90

1,
7
90

1,
7
90

1,
7
90

  《工事概要》東北大学（青葉山1）実験研究棟（放射性同位元素実験室等）改修その他電気設備工事 4/9

太陽光発電ﾊﾟﾈﾙ
35kg/ｍ2

太陽光発電ﾊﾟﾈﾙ

35kg/ｍ2

参考図



０１

▽PH.FL

▽FL
▽GL

▽RFL(水上)

▽最高高さ
▽PH.FL

▽FL
▽GL

▽RFL(水上)

▽最高高さ

△水下

△水下

▽PH.FL

▽FL
▽GL

▽RFL(水上)

▽FL
▽GL

▽RFL(水上)

△水下

▽最高高さ ▽最高高さ

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ１ ２ ３ ４ ５ ６

Ｄ Ｃ Ｂ Ａ

▽FL
▽GL

▽RFL

▽PH.RFL
▽最高高さ

ＤＣＢＡ

▽FL
▽GL

▽RFL

▽PH.RFL
▽最高高さ

A1:1/100

A3:1/200

A1:1/100

A3:1/200
０３

０５
A1:1/100

A3:1/200

A1:1/100

A3:1/200
０６

第一化学実験室管理室
実験室

第一物理
第二物理実験室 機械室

排風機室

機械室 廊下 RI貯蔵室

排風機室

配管ﾋﾟｯﾄ 配管ﾋﾟｯﾄ 配管ﾋﾟｯﾄ 配管ﾋﾟｯﾄ 配管ﾋﾟｯﾄ
配管ﾋﾟｯﾄ

3,
82

0

  【改修前】西立面図

  【改修前】東立面図

  【改修前】断面図１   【改修前】断面図２

A1:1/100

A3:1/200

１ ２ ３ ４ ５ ６

▽PH.RFL

▽RFL

▽FL

▽最高高さ

▽PH.RFL

▽RFL

▽FL

▽最高高さ

１２３４５６

０２

０４
A1:1/100

A3:1/200

  【改修前】南立面図

  【改修前】北立面図

記号 仕様・寸法

　凡例

ｱﾙﾐ笠木 [既存]

VP100 SOP塗 [既存]

SUS飾り桝 [既存]

石綿ｾﾒﾝﾄ板t6.3(ｼﾞｮｲﾅｰとも) [既存]

防水型複層塗材E(北面は防ｶﾋﾞ) [既存]

防水型複層塗材RE(ﾌｯ素上塗） [既存]

下部:SUS製(ｱﾝｸﾞﾙ型)5段 [既存]

上部:SUS製(安全ｶﾞｰﾄﾞ付)  [既存]

上部:SUS製(安全ｶﾞｰﾄﾞ付) [既存]

下部:SUS製(ｱﾝｸﾞﾙ型)2段 [既存]

外部建具 撤去(建具表参照)

排気塔:鋼板製1000×1000×H3000 SOP塗

ｶﾞﾗﾘﾌｰﾄﾞ:SUS製 [既存]

室外機置場上屋:L-50×50×3

 塩ﾋﾞ波板t3.0 [撤去]

磁器質100角ﾀｲﾙ [撤去]

[塗膜除去]
一部撤去(機械設備工事)

鋼板製700×700×H3000 SOP塗
[塗膜除去]

一部撤去(機械設備工事)
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０１

Ｄ Ｃ Ｂ Ａ

▽FL
▽GL

▽RFL

▽PH.RFL
▽ 高高さ

ＤＣＢＡ

▽FL
▽GL

▽RFL

▽PH.RFL
▽ 高高さ

０３

０５
A1:1/100

A3:1/200

A1:1/100

A3:1/200
０６

  【改修後】西立面図

  【改修後】東立面図

  【改修後】断面図１   【改修後】断面図２

A1:1/100

A3:1/200

１ ２ ３ ４ ５ ６

▽PH.RFL

▽RFL

▽FL

▽ 高高さ

▽PH.RFL

▽RFL

▽FL

▽ 高高さ

１２３４５６

０２

０４
A1:1/100

A3:1/200

  【改修後】南立面図

  【改修後】北立面図

記号 仕様・寸法

　凡例
A1:1/100

A3:1/200

A1:1/100

A3:1/200

▽PH.FL

▽FL
▽GL

▽RFL(水上)

▽ 高高さ
▽PH.FL

▽FL
▽GL

▽RFL(水上)

▽ 高高さ

△水下

△水下

▽PH.FL

▽FL
▽GL

▽RFL(水上)

▽FL
▽GL

▽RFL(水上)

△水下

▽ 高高さ ▽ 高高さ

管理室

排風機室
排風機室

配管ﾋﾟｯﾄ 配管ﾋﾟｯﾄ 配管ﾋﾟｯﾄ 配管ﾋﾟｯﾄ 配管ﾋﾟｯﾄ
配管ﾋﾟｯﾄ

S1実験室 S2実験室 S3実験室 準備室 廃棄物室2 準備室 貯蔵室廊下

１ ２ ３ ４ ５ ６ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

外壁躯体開口塞ぎ(構造図参照)

防水型複層塗材RE(ﾌｯ素上塗) [新設]

鉄骨階段:溶融亜鉛ﾒｯｷ処理  [新設]

排気塔:鋼板製1000×1000×H1000

既存複層塗材 仕上面清掃(水洗工法)

鋼板製700×700×H1000

下地調整(RB種)の上、DP(1級)塗

 [新設・塗替]

下地調整(RB種)の上、DP(1級)塗

 [新設・塗替]
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参考図



０１
A1:1/100

A3:1/200
  貯留槽 詳細図

鉄骨胴縁現し

一般屋根

軒樋

竪樋

一般

基礎水切

外部巾木

軒裏

外壁

一般

軒先

ｹﾗﾊﾞ

準不燃：QM-0944

ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t0.8 折版葺き(ﾊｾﾞ式 山高88@200)

化粧ﾌﾚｰﾑ、軒先面戸

屋根同材包み

ｶﾗｰ塩ﾋﾞ 前高120 W150

VP100

屋根材現し

窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ t16(ﾀﾃ張り、金具留め、塗装品)

ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t0.4 曲げ加工

ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上

床 下地

仕上

巾木

壁

仕上

下地

天井

その他

仕上

下地

ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し

ｳﾚﾀﾝ系塗膜防水(X-2) H1000

－

－

折版裏現し

側溝

連通管

貯留槽基礎

  外　部　仕　上   内　部　仕　上

ｳﾚﾀﾝ系塗膜防水(X-2、天端・立上りとも)

ﾓﾙﾀﾙ塗

VP150 半割その他 土間

室　名 数　量

仕　上 硝　子

金　物

備　考

形　式 見  込 100鋼製片開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ(SAT)

焼付塗装

BH、DS、LH、DC、沓摺B、
鋼製額縁(外3方)、ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(内ｻﾑﾀｰﾝ)、
付属金物一式

額：150×850

P3.0

▼FL

姿　寸　法

A1:1/100

A3:1/200
  建具表

ｳﾚﾀﾝ系塗膜防水(X-2、防滑仕上)

Ａ Ａ

Ｂ
Ｂ

有効20ｍ3

有効20ｍ3

有効20ｍ3

希釈槽

有効4ｍ3

貯留槽

貯留槽

貯留槽

鋼製ｽﾃｰｼﾞ(別途)

１ ２ ３ ４

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

建築面積：84.00ｍ2

延面積：84.00ｍ2

6.0×14.0=84.00

平面図

ｳﾚﾀﾝ系塗膜防水(X-2)

貯留槽基礎詳細 1/30

▽立上り天端

▽GL

▽FL

ｳ
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ﾝ系
塗
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水
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2)

ｳﾚﾀﾝ系塗膜防水(X-2、防滑)

外
部

巾
木

:
ｹ
ｲ酸

質
系

塗
布

防
水

(C
-
UI

)

打継止水ｼｰﾙ：水反応膨潤型止水材
(28×12)

▽FL

▽GL

▽立上り天端

外
部

巾
木

:
ｹ
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質
系

塗
布

防
水

(C
-
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)

ｳ
ﾚﾀ

ﾝ系
塗

膜
防

水
(
X-

2)

ｳﾚﾀﾝ系塗膜防水(X-2、防滑)

打継止水ｼｰﾙ：水反応膨潤型止水材
(28×12)

(X-2、防滑)

ｳﾚﾀﾝ系塗膜防水ｳﾚﾀﾝ系塗膜防水

(X-2、防滑)

0
～

7
5

▽立上り天端

▽GL

▽FL

水切:ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板
 t0.4 曲げ加工

外壁:窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ t16

水切:ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板
 t0.4 曲げ加工

外壁:窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ t16

打放Bの上、ｹｲ酸質系塗布防水(C-UI)

Ａ断面詳細 1/20

：ｼｰﾘﾝｸﾞ(PU-2 15×10)

Ｂ断面詳細 1/20

：ｼｰﾘﾝｸﾞ(PU-2 15×10)

-55
-70

-55
-70

側溝
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連通管 Φ150/2
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側溝
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側溝
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希釈槽基礎

希釈槽基礎

貯留槽基礎

貯留槽基礎

貯留槽基礎

貯留槽基礎

貯留槽基礎
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 【改修前】外構図
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 【改修後】外構図
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